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کشتارگاه ردخانه وبرگ شرایط اختصاصی مناقصه تعمیرات ، سرویس ، نگهداری و راهبری تاسیسات س

ساختمانهای اداری شرکت بهبهان و  

 موضوع مناقصه الف. 

، سرویس، نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی جزئی عبارت است از انجام تعمیرات

، انبارهای علوفه و ساختمانهای اداری و رفاهی شرکت آبادان  پنجم مهر و اروند  ،کارون اهوازهای سردخانه 

سانی، تاسیسات برق و روشنایی، شامل سیستم برودتی سردخانه، سیستمهای حرارتی وتهویه مطبوع، تاسیسات آبر

موتور ژنراتور برق اضطراری سیستم تلفن و پیجینگ با تجهیزات و ماشین آلات بکار رفته در آنها بطوریکه 

 همیشه در حال کار یا آماده بکار باشند.

شد بر عهده و حوادث غیر مترقبه که به دلیل سهل انگاری پیمانکار نباتعمیرات اساسی ناشی از استهلاك  :یک تبصره

 . کارفرما می باشد و تشخیص آن بر عهده کارشناس ناظر قرارداد کارفرما می باشد

تشخیص نوع تعمیرات اعم از جزئی و اساسی و ضرورت انجام آن توسط کارفرما و یا پیمانکار، بر  تبصره دو:

 عهده ناظر کارفرما خواهد بود.

پیمانکار موظف است موضوع قرارداد را در محل تعیین شده بطور دقیق بررسی نموده و از دستگاه ها،  تبصره سه:

  ماشین آلات و تجهیزات به کار رفته در آن آگاهی کامل داشته باشد.

 صلاحیت پیمانکارب. 

رنامه ریززی بزوده رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و ب 5پیمانکار باید حداقل دارای صلاحیت رتبه 

 داشته باشد و به تایید دفتر کار فرما برسد.) نیروی انسانی ( حداقل سه سال سابقه کار مرتبط  یا

 تعهدات پیمانکار:ج. 

نیروی فنی و ماهر با مشخصات و ساعات کاری تعیین شده  نفر 02پیمانکار موظف به بکارگیری حداقل  .1

 برای واحدهای ذیل می باشد:

 سردخانه کارون
نفزر  1نفزر کزارگر مزاهر مکانیز  و  1نفر کارگر فنزی مزاهر بزرق ،  0نفر شامل:  6

 نفر تکنسین برق 0تکنسین مکانی  و

 سردخانه آبادان
نفزر ،  0نفزر ، کزارگر فنزی مزاهر مکانیز   0نفر شامل: کارگر فنی مزاهر بزرق  12

 نفر 3نفر، تکنسین برق  3تکنسین مکانی  

 جهت حفظ و نگهداری کشتارگاه  گرنفر کار4 کشتارگاه بهبهان 
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 4و آشنا به سیستمهای مذکور  مجرب و و برقکار همگی ماهر نفر  9 و نیروی فنی تاسیسات  نفر  7 فنی واحد .0

ساعت شبانه روز حداقل باید ی   04با حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط و در طول جهت کشتارگاه بهبهان  نفر

ساعت شبانه روز  04)در هر موقع از  نفر تاسیساتی و ی  نفر برقکار باید در محل سرد خانه حضور داشته باشند.

  .(به هر چند نفر از نیروهای فنی مذکور نیاز باشد باید در محل سردخانه حضور داشته باشند

  ارائه سوابق مستند نیروها بعد از عقد قرارداد الزامی میباشد. تبصره:

 انجام در تاخیر روز هر ازای به . چنانچه پیمانکار در انجام وظایف ابلاغی از سوی کارفرما تعلل ورزد3

 ریال 002220222 مبلغ ساعت هر ازای به و ریال 1502220222مبلغ  شده تعیین مدت از پس ابلاغی، وظایف

 .گرددمی کسر ماه همان صورت وضعیتاز

 از خارج در برودت افت صورتیکه در ، سردخان در پروتئینی مواد نگهداری حساسیت به توجه با .4

  ساعت، هر در درجه هر ازای به برسد استاندارد نگهداری دمای از بالاتر به بارگیری و تخلیه ساعتهای

 . گردد می کسر پیمانکار مطالبات از ماه همان اجرت 362/1

 ماشین و تجهیزات بازسازی و تعمیر از وی نماینده یا کارفرما به دسترسی عدم بهانه به تواند نمی پیمانکار .4

 از پس پیمانکار طرف از شده انجام های هزینه است بدیهی . نماید داری خود سردخانه تأسیسات و آلات

 . بود خواهد محاسبه قابل نظارت دستگاه تأیید و کارفرما به مجاز فاکتورهای ارائه
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 1پیوست شماره 

 دستور العمل راهبری، حفظ ونگهداری تاسیسات و تجهیزات فنی و ماشین آلات سردخانه

 تعاریف :

عبارت است از استفاده، بهره برداری، راه اندازی و بکارگیری ماشین آلات و تجهیزات فنی مندرج در  ،راهبری

لیست تحویلی مشخصاً در اموری که بصورت مستقیم در رابطه با موضوع قرارداد بوده و برابر دستورالعمل های 

 هدایت شوند. شرکت سازنده و یا ابلاغیه های دفتر فنی کارفرما توسط افراد با تجربه 

 به دو بخش فیزیکی حراستی و سرویس ، نگهداری و تعمیرات تقسیم می شوند. ،حفظ و نگهداری

عبارت است  از کلیه اقداماتی که در جهت جلوگیری از ضرر و زیان یا  حفظ و نگهداری فیزیکی حراستی: -1

 ضایع شدن تجهیزات فنی و ماشین الات به هر دلیل بعمل می آید. 

 سرویس )نگهداری(و تعمیرات : -2

عبارت است از کلیه اقدامات که در جهت افزایش طول عمر مفید قطعات و ادوات سرویس ) نگهداری (-1-2

تشکیل دهنده هر یک از ماشین آلات و تجهیزات فنی برابر دستورالعمل های اجرایی شرکت سازنده و یا ابلاغیه 

تعویض روغن و فیلتر و پنجرگیری و .. بدیهی است هیچیک از قطعات  ها دفتر فنی کارفرما بعمل می آید. مانند

 دستگاه در زمان انجام سرویس از کار نیفتاده است.

رات: عبارت است از کلیه بازبینی فنی ادواری تستها، کنترل ها و تنظیمات و تعمیراتی که منجر به یمتع -2-2 

رالعمل های شرکت سازنده و یا ابلاغیه های دفتر فنی کارفرما تعمیر و تعویض قطعه یا قطعات مورد نیاز برابر دستو

 می باشد. 

جهت انجام هر یک از عملیات فوق الاشاره صرفاً باید از افراد با تجربه و تخصص های لازم و مورد تائید   -1تبصره

 کارفرما استفاده شود.

تامین قطعه و یا قطعات مورد نیاز در صورتی که ناشی از قصور پیمانکار در امر حفاظت فیزیکی و یا  – 2تبصره 

 می باشد.   پیمانکارسرویس و نگهداری تاسیسات و تجهیزات فنی نباشد بعهده کارفرما و تامین ابزار کار بعهده 
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عه یا قطعات درخواستی را با ذکر علت جهت تامین و دریافت قطعه یا قطعات مورد نیازپیمانکار موظف است قط

نیاز بصورت کتبی به کارفرما اعلام و کارفرما پس از رویت درخواست کتبی پیمانکار و تائید موضوع در اسرع وقت 

در صورت موجود بودن در انبار کارفرما نسبت به تامین و تحویل آن به پیمانکار  ساعت 22ممکن حداکثر ظرف 

 بعمل نیاید.  تاسیسات و تجهیزاتروند راهبری، نگهداری  تا خللی در نمایداقدام 

چنانچه قطعه یا قطعات و مصالح مورد نیاز پس از تائید اداره امور نگهداری در انبار شرکت موجود نباشد پیمانکار 

 موظف به تهیه آن بوده و هزینه آن طبق مقررات مالی و اداری کارفرما پرداخت خواهد شد.

یرات کلی و جزئی که به تشخیص کارفرما از توان اجرایی نیرو های پیمانکار خارج نمی باشد کلیه تعم -3تبصره 

بعهده پیمانکار بوده و بایستی در مدت زمان معقول و معین اقدامات لازم بعمل آید. در صورت تعلل از طرف 

)طبق وطه کسر خواهد شد.پیمانکار اگر خساراتی به کارفرما وارد گردد ضرر و زیان حاصله از پرداخت های مرب

 ماده هشت قرارداد (

تکمیل فرم های سرویس های روزانه، هفتگی، ماهانه و ... بصورت خوانا و گویا و تحویل انها در موعد  -4 تبصره

ریال از مطالبات ) صورت وضعیت  000/2000مقرر الزامی می باشد. در صورت عدم انجام تعهد توسط پیمانکار مبلغ 

 واهد شد. ماهانه( کسر خ

در صورت فورس ماژور بودن تامین قطعه یا قطعات مورد نیاز پیمانکار موظف به درخواست فوری بوده  -5تبصره 

 و کارفرما نیز پس از تائید موضوع مورد درخواست بصورت فورس ماژور نسبت به تامین آن اقدام خواهد نمود. 

و تامین بردوت مورد نیاز جهت نگهداری کالاهای لذا با عنایت به توضیحات فوق مسئولیت حفظ و نگهدرای 

 سردخانه کلاً با پیمانکار بوده و رسیدگی به اهرم های کنترلی  و به روز درآوردن نگهدرای و سرویس آنها من

جمله ترموستات ها و سیستم مونیتورینگ و سایر تجهیزات کنترلی از ضروریات بوده و تحت هیچ شرایطی عذر و 

عمل خواهد شد )بنا به تشخیص نماینده  3ه نخواهد شد. بدیهی است در این خصوص طبق تبصره بهانه ای پذیرفت

 کافرما و نوع عملیات و توان اجرائی نیروهای پیمان کار تصمیمات لازم اتخاذ می گردد(
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انجام تعمیرات ، سرویس، نگهداری ، تنظیمات و بکارگیری تمامی دستگاهها و تجهیزات بکار رفته در محل -3

 موضوع قرارداد بشرح ذیل بطوریکه همیشه در حال کار و یا آماده بکار باشند.

 و توان ................. . .......................بالای صفر اسکرو ساخت .......................... دستگاه کمپرسور ...........   -1

 .......................... و توان ................... . زیر صفر اسکرو ساخت .......................دستگاه کمپرسور .............  -2

و  ........... کیلووات فن سانتریفوژ  .........هر کدام با  ...................دستگاه کندانسور تبخیری شرکتهای ...........    -3

 ................... و ................  کیلووات . برودتی های به ظرفیت 

  توان .............   . دستگاه پمپ سیرکولاسیون آب کندانسورها هر کدام به  ..................... -2

 ................... . هر کدام  ................ به توان دستگاه پمپ آمونیاکی  ............... -5

 ................... .    تقریبی به توان  ................... دستگاه اواپراتور سه فن  -6

 ................... .   تقریبی به توان  .................. دستگاه اواپراتور دو فن  -7

 ظرفیت ......................... . به ......................    یک دستگاه دیزل ژنراتور -8

 برق قدرت و فرمان متناسب با قدرت دستگاههای مذکور اتاق واحد  -9

 عدد درب ریلی المنت دار انبارهای سردخانه ..................    -10

 ق فرمانسیستم مانیتورینگ سردخانه با کامپیوتر و مانیتور مربوطه در اطا -11

 موتورخانه شوفاژ با تجهیزات مربوطه -12

 .............................. .به ظرفیت ..........................دستگاه لیفتراک برقی  ................... -13

 تنی الکترونیکی  .............دستگاه باسکول .....................-12

 در تمامی سیستمها شیرآلات و کنترل آلات موجود -15

 سایر تجهیزات جزئی موجود در مجتمع انباری .-16

17 - ....................................... 

 

 

 

 اداره کل پشتیبانی امور دام                                                    

 خوزستان استان                                  
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 2پیوست شماره 

 دستور العمل سرویس و نگهداری و تعمیرات

 بازدید از

 فاصله زمانی

 توضیحات

نه
وزا

ر
ی 

تگ
هف

 

نه
ها

ما
 

 سطح روغن را از ساید گلاس چک کنید.    × سطح روغن

 رنگ روغن بایستی شفاف باشد و رنگ سفید در حال محو شدن دلیل وجود مایه است.   × رنگ روغن

 افت فشار روغن بعلت کثیف بودن، فلیتر روغن است.   × فشار و روغن

   × درجه حرارت روغن
حداقل وحداکثر دما از روی ترمومتر و برد موجود در زمان مینیمم و ماگزیمم کارکرد 

 سیستم کنترل و درج گردد 

 از نشتی های قابل رویت جلوگیری کنید.   × نشتی روغن

 

 فشار و دمای مکش 

 

 میانگین روزانه در حالات مینیمم و ماگزیمم کارکرد کنترل و گزارش شود   ×

 فشار و دمای  رانش

 
 میانگین روزانه در حالات مینیمم و ماگزیمم کارکرد کنترل و گزارش شود   ×

 ×   گرم کن روغن
در موقعی که کمپرسور کار نمی کند و درجه حرارت کمپرسور بایستی بالاتر از درجه 

 حرارت محیط باشد. 

 ظرفیت از روی تابلو کنترل و ترانس میتر گزارش گردد   × کنترل ظرفیت

 بمنظور انجام تعمیرات و سرویس ساعات کارکرد را چک کنید.    × ساعات کار کمپرسور

تمیز نمودن فیلتر مکش، 

 روغن، شیرهای برقی
  × 

با مسدود بودن فیلترها توسط مواد زائد عمل ساکشن گاز آمونیاک و پمپ روغن دو 

 کمپرسور و عبور مایع آمونیاک در لوله ها انجام نخواهد شد. 

 ود. بعد از خاموش نمودن سیستم و بالا رفتن فشار توسط سوزاندن گوگرد انجام ش  ×  لیک یابی

  ×  هواگیری از کندانسورها
ساعت هواگیری را  3سیستم را  خاموش و پمپ آب کندانسور را روشن و بعد از حداقل 

 شروع کنید. 

 از ساید گلاس چک و صورت کمبود مایع شارژ گردد. ×   سطح مایع رد رسیور

 از لحاظ رسوب کویل ، آب پاشی، آب ورودی ×   کندانسور

یاطاقان ها و فن های 

 کندانسور
 صدای فن و الکتروموتورکنترل و بهمراه گریس کاری یاطاقان ها گزارش شود –دور فن   × 

 تسمه زدگی یا پارگی نداشته و شلاق نزدند..   ×  تسمه های کندانسور

 پایدار اپراتور ها برفک زدایی گردد و هیچگونه یخ و برفک نداشته باشد.   × دیفراست اواپراتورها

 مخزن بالا پمپ های روغن تزریق گردد  ×  پمپ های آمویناک

 باز و بسته شدن کامل، فیلترهای موجود از لحاظ تمیزی. ×  کلکتور و والوهای مربوطه 
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 به اوپراتور

والوهای موجود در موتور 

 خانه
 توسط باز و بسته شدن کامل، فیلترهای موجود از لحاظ تمیزی. ×  

تابلوهای مدار فرمان و 

 قدرت
پلاتين کنتاکتورها و رله ها از لحاظ سلامت لامپهای توسط پمپ باد تمیز گرددو  ×  

 سيگنال و غيره چک گردند.

 خار و تنظیم آن. –از لحاظ لقی سفت بودن پیچ ها  ×   کوپلینگ کمپرسور 

کوپلینگ پمپ های 

 آمونیاک
 خار و تنظیم آن. –از لحاظ لقی سفت بودن پیچ ها  ×  

کلیه پرشرها، ترموستاتها 

دیو سرها و تنظیم کننده 

 های کمپرسورها

 اطمینان از صحت کارایی آنها  × 

صدای کمپرسورها، پمپ 

های آمونیاک، کندانسور و 

 غیره

 در صورت شنیدن صدای غیر عادی فوراً دستگاه را خاموش و وضعیت گزارش شود .   ×

 ×   ترموستات داخل سالنها
اواپراتورهای اتاق را روشن و با توجه به ترمومتر سیار و سالم با چرخاندن سرولوم 

 ترموستات را از لحاظ صحت کار چک کنید.

 از لحاظ صحت کار، دور فن و صدای غیر عادی چک شود.  ×  فنهای اواپراتورها

 کلیه شیرآلات برقی، دستی ، لول کنترل سطح مایه چک شود.  ×  سپراتورها

 ×   کولینگ تاور
آب پاش ها، قطره گیرها، لول کنترل سطح آب و شیرها و فن های کولینگ تاور 

 الکتروموتور تسمه ها ، یاتاقانها چک شود.

 رزین دستگاه با نمک شتشو گردد.  ×  دستگاه سخت گیر

پمپ های آب کولینگ 

 کندانسور -تاور
 نشتی و غیره چک گردد. –از لحاظ پمپاژ  ×  

 از مخازن روغن گیری سپراتور و غیره انجام شده و به هیچ عنوان دوباره مصرف نگردد.  ×  روغن گیری از سیستم 

 در صورت سوختن تعویض گردد.   × لامپ های سیگنال

کنتاکتورهابی متال ها و 

کلیه لوازم موجود در 

تابلوهای مدرا فرمان، 

 اتصالات کابلها وسیم ها

  × 
از لحاظ صحت کارایی و پلاتین های مربوطه و سرویس آنها در صورت جرقه و خال زدن 

 ترمیم یا تعویض گرددو آچار کشی سیم های تابلوی مدار فرمان 

   × یی هاروشنا
روشنایی کلیه سالن ها و قسمت های سردخانه، محوطه ساختمان های اداری و غیره چک 

 شود.

 سالی یکبار انجام شود.     سرویس تابلوی خازنها
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ترانس های پس فشار 

 قوی
   

ماه یکبار از جهت سرویس و چک نمودن کلیدها و اقلام موجود در تابلوهای موجود با  6

هماهنگی اداره برق، چک نمودن سطح روغن ترانس های و در صورت نیاز و شارژ روغن و 

 لیگ یابی و رفع لیگ روغن
مانیتورینگ ، ترمومترهای 

انبارها و تهیه گزارش روزانه 

 درجه حرارت برودت انبارها
 تعمیر مانیتوریگ سردخانه در صورت نیاز   ×

 ×   شوفاژخانه
روغنکاری، سرویس، تعمیر پمپ های آب بین راهی و مشعل، تعمیر دیگ رادیاتور ها، 

 شیرآلات موجود و کلیه لوازم مربوطه در صورت نیاز 

 ×   زمینی –مخزن هوایی 
پمپ های آب، لوله کشی، شیرآلات و مخازن رسوب زادیی و غیره چک و در صورت نیاز 

 تعمیر، ترمیم و یا تعویض گردد. 

لوله ها و شیرآلات، آب 

 گرم و سرد
×   

تعمیر یا ترمیم تعویض لوله ها، اتصالات، شیرآلات موجود در سردخانه ساختمان ها و سایر  

 به طور دائم

 سرویس باسکول های موجود در سردخانه، محوطه و کلیه متعلقات و ساختمان آنها    × باسکولها

   × لیفتراکها

زیر شارژ قرار ادن باطری بازدید سطح آب اسید و رفع کسری آنها با آب مقطر کارخانه ای 

بازدید سطح روغن هیدرولیک و رفع کمبود آنها سرویس کنتاکتورها و سایر  – 00111

 سه ماه یکبار، تنظیم بادلاستیک ها.لوازم برقی در 

 ×   فاضلاب
رفع مسدودیت لوله ها و دستشویی ها و غیره موجود در سردخانه، محوطه ساختمان و 

 غیره

 در صورت نیاز تعویض ورق، پیچ و مهره واشر لاستیکی و آب بندی لازم  ×   شیروانی و بامها

 کلیه درب های آهنی، چوبی ×   درهای آهنی و چوبی

  ×  درب های سردخانه
کلیه درب های سالن های سردخانه از لحاظ گرم کن ، ریل، لولا، دستگیره و غیره ، چک و 

 در صورت لزوم تعمیر و ترمیم گردد.

 ×   مخابرات فراخو.ان
سیم های تلفن، فراخوان، تلفن، سانترال، تلفن های معمولی، تابلوهای مربوطه و غیره چک 

 گردد.

 

 

 

 اداره کل پشتیبانی امور دام                                                                                                        

 خوزستان استان                                                                                        
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 نگهداری دیزل ژنراتورسرویس و 

 بازدیدهای قبل از استارت الف: 

 بازدید سطح روغن موتور و در صورت لزوم تنظیم آن  -0

 بازدید سطح آب رادیاتور و در صورت لزوم تنظیم آن  -2

 بازدید مقدار سوخت )ترجیحاً مخزن سوخت پر باشد(  -3

 تخلیه آب و رسوبات موجود در سوخت از مواد  -4

 بازدید و اطمینیان از اتصال کامل پست باطریها  -5

 بازدید و کنترل تسمه دینام و پروانه خنک کن آب رادیاتور  -6

کنترل و اطمینان از قطع ارتباط ژنراتور با تابلو برق شبکه )کلید اتصال به شبکه دو حالت باشد. دیزل باید در حالتت  -7

 بی بار روشن شود(.

 ساعته یا ماهانه  50ب: سرویس 

 بادگیری کامل فیلترهوا و تمیز کردن آن  -0

 بازدید آب باطری  -2

 ساعته یا هر سه ماه 100سرویس : پ

+ درجه به بالا 01تعویض روغن موتور. نوع روغن مصرفی باید مخصوص موتورهای تمام دیزل توربو شارژدار باشد. از دمای 

 ده شود. استفا SAE30+ درجه به پایین از روغن 01و از دمای  SAE40از روغن 

 ساعته یا هر شش ماه  200ت: سرویس 

 تعویض فیلتر گازوئیل -2تعویض فیلتر روغن                                             -0

 تعویض فیلتر هوا -3

 ساعته یا یکسال  1000ث: سرویس 

 .آب مصرفی باید خالص و بدون املاح بوده و حتماً ضد یخ اضافه شود -تعویض آب رادیاتور
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 4پیوست شماره 

 (............. و .............. مدلهای ) TCMسرویس و نگهداری لیفتراك 

 بازدیدهای روزانهالف:

 حرکت) از نظر عملکرد ونشتی ( –جکها  –فرمان  –بازدید و کنترل سیتم هیدرولیک  -0

 (Psi011بازدید و کنترل باد لاستیکها و میزان کردن احتمالی آنها ) -2

 بازدید سطح روغن هیدرولیک و در صورت لزوم تنظیم آن  -3

 بازدید و کنترل سطح الکترولیت سله های باطری و تمیز کاری روی و درب آنها -4

 بازدید و کنترل سطح روغن ترمز و در صورت لزوم تنظیم آن  -5

 کنترل سیم کشی و چراغهای خطر عقب و جلو  -6

 کنترل پین های قفل کننده و شاخک های لیفت -7

 -فرمان –ترمز  –حرکتی و هشدار دهنده )پدال حرکت  -دید و اطمینان از صحت عملکرد ادوات کنترلیباز -8

 آمپراژ و... (  –چراغ های هشدار دهنده  -بوق -فیوزهای کنترل والو –ترمزدستی 

 ( 5cmبازدید و کنترل زنجیرهای بالابر لیفت از نظر کشش و رفع هر گونه نقض و عیب ) حد مجاز  -9

 شارژ باطری در پایان کار ) در حالت معمولی، شارژ روزانه و ... -01

 ساعت کارکرد دستگاه یا ماهانه(  200ساعته ) پس از هر  200ب: بازدیدهای 

 ( و تیمز کردن انها mm 5/0بازدید پلانیلها ) حد مجاز فاصله دهانه  –بازدید کنتاکتورها  -0

 کس و کنترل کیفیتمحکم کردن میله ها  در با –بازدید باطری  -2
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 تست و کنترل شارژ  -3

 بازدید اکسل جلو از نظر نشستی و آچار کشی مهره های چرخ و مهره های اصلی شفت خروجی  -4

 مدل
مهره های چرخ 

 جلو

پیچ های کاهنده چرخ 

 جلو

مهره 

 شفت

مهره چرخ 

 عقب

پیچ کاسه چرخ 

 عقب

......................          

........................           

......................      

 

 مدل .................... و ................... ()  TCMظرفیت های لیفت تراک 

 

 ...................... ...................  مدل

 ........ لیتر ...... لیتر روغن هیدرولیک

واسکازین دیفرانسیل با 

 SAE80مشخصات 
 ... لیتر .... لیتر

واسکازین -جعبه فرمان

 SAE80با مشخصات 
 ...... لیتر ..... لیتر

 

 مشخصات باطری

 

 ...... ولت ....... آمپر ساعت ......  ولت ....... آمپر ساعت  باطری

     تعداد سله

     ابعاد باطری

 

 مشخصات لاستیک 

     لاستیک جلو

     لاستیک عقب

     میزان باد لاستیک های جلو عقب
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 5پیوست شماره 

 دستور العمل سرویس و نگهداری تجهیزات برقی)هفتگی(

 

 الف( بازدید تابلوهای برق در صورت نیاز اقدام به تعمیر و یا تعویض قطعات ذیل: 

 بازدید کلیدهای اصلی                      -2بازدید پلاتین کنتاکتورها                               -0

 بررسی درجه حرارت بوبین ها           -4بازدید سیم بندهای داخل تابلو                   -3

 تنظیم رنج بی متالهای حرارتی -5

 ب(بازدید پست برق و در صورت نیاز اقدام به تعمیر و تعویض قطعات ذیل: 

 اتور بررسی وضعیت روغن ترانسفورم -0

 بررسی وضعیت اتصالها  -2

 مشاهده ولتاژ خروجی و جریان مصرفی  -3

 بازدید وضعیت روغن دژنکتور  -4

 پ( بازدید بانک خازنی و در صورت نیاز اقدام به تعمیرات لازم و یا تعویض قطعات معیوب: 

 مشاهده وضعیت ظاهری خازنها               -0

 بازدید پلاتینهای کنتاکتورها و بررسی اتصالات دستگاه  -2

 ث( بازدید موتورها و در صورت نیاز اقدام به تعمیرات لازم و یا تعویض قطعات معیوب: 

 مشاهده و کنترل درجه حرارت موتورها  -2بررسی جریان مصرفی موتورها                              -0

 بررسی وضعیت اتصالات وابسته به الکتروموتورها  -4کارین قطعات            کنترل وضعیت گیربکس و اس -3

 ج( بازدید سیستم های روشنایی 

 بررسی روشنایی های مورد استفاده از لحاظ سوخته بودن یا نبودن و تعویض آنها  -0

 کنترل خازن چراغهای ترانس-2

 ازنهای چراغها.  بررسی دستگاه بانک خازنی برای اطمینان از سالم بودن خ-3
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 6پیوست شماره 

 

 تاریخ: .......................فرم کنترل روزانه برودت و وضعیت کالای موجود در سردخانه دولتی

 

 

 

 

 رئیس اداره کنترل کیفی    امضاء مسئول بهداشت سردخانه  
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 7یوست شمارهپ
 تاریخ:                                                                                   گزارش کار روزانه واحد فنی سرد خانه          

 
 

ف
ردی

 

  شرح گزارش کار دستورالعمل عملیات شرح عملیات

1 
بازدید سطح روغن 

 کمپرسورها

سطح روغن از ساید گلاس چک شود و به تفکیک کمپرسورها در 

 گزارش کار نوشته شود

 

 
 

 رنگ روغن کمپرسورها 2
رنگ روغن بایستی شفاف باشد رنگ سفید درحال  محو شدن دلیل 

 وجود مایع میباشدو بایستی به در گزارش کار نوشته شود

 

 
 

 

 فشار روغن کمپرسورها 3

فشار روغن از روی تابلو کمپرسور در گزارش کار درج و افت آن 

بعلت کثیف بودن فیلتر روغن می باشد که بایستی راه کار مناسب 

 اجرائی گردد

 

 

 

4 
درجه حرارت روغن 

 کمپرسورها

حداقل و حداکثر دما از روی ترمومتر و برد موجود در زمان ماکزیمم 

 و مینیمم کارکرد کمپرسورها کنترل ومیانگین آنها درج گردد

 

 
 

 

 نشتی روغن کمپرسورها 5
کمپرسورها بایستی روزانه بازدید و در صورت مشاهده نشتی، 

 مورد مرتفع و در گزارش کار درج گردد

 
 

 
 

6 
فشار و دمای مکش و 

 رانش

فشار و دمای مکش و رانش در حالت ماکزیمم و مینیمم کارکرد 

 سیستم بایستی رویت و میانگین روزانه آنها درج گردد

 

 
 

 کنترل ظرفیت 7
ظرفیت از روی تابلو کنترل وحرکت ترانس میتر کنترل و گزارش 

 گردد

 

 

 ساعت کار به تفکیک نام کمپرسورها درج گردد. ساعت کار کمپرسورها 8

 

 

 

 دیفراست اواپراتورها 9

سالنهای در حال کار بایستی روزانه دیفراست و گزارش آن با ذکر 

 نام سالن درج گردد.

 

 

01 
صدای کمپرسورها،پمپهای 

 ... آمونیاك،کندانسورهاو

خاموش  "در صورت شنیدن صدای غیر عادی دستگاه فورا

 شود.گزارش کارکرد نرمال درج گردد.

 

 
 

 در صورت سوختن ،گزارش و روزانه تعویض گردد. لامپهای سیگنال 00
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 شرح گزارش کار دستورالعمل عملیات شرح عملیات

 روشنائیها 01
کلیه روشنائیهای سالنها،محوطه ساختمان اداری کنترل و گزارش 

 گردد.

 

01 

مونیتورینگ و ترمومترها وتحویل 

گزارش درجه برودت سالنها به 

 مسئول بهداشت

و فرم مونیتورینگ و ترمومترها کنترل و کارکرد آنها گزارش 

 برودت روزانه تحویل مسئول بهداشت گردد.

 

 لوله ها و شیرآلات آب سرد و گرم 01
تعمیر و ترمیم و تعویض لوله ها،اتصالات شیر آلات موجود در 

 سرد خانه کنترل و رفع ایراد گردد.

 

 وضعیت عمومی باسکول گزارش گردد. باسکول ها 01
 

 لیفتراك ها 01

بازدید از وضعیت شارژ ،سطح آب اسید و رفع کسری آن با آب 

،بازدید روغن هیدرولیک و رفع کمبود 00111  همقطر کارخان

آن،سرویس کنتاکتور و سایر لوازم برقی هر سه ماه یکبار ، تنظیم 

 100pciها یکباد لاست

 

 بازدید و رفع ایرادهای موجود و گزارش کار فاضلاب 01
 
 

 

 دربهای سردخانه 08
کلیه درب سالنها از لحاظ گرم کن،ریل،لولا و دستگیره و غیره چک 

 و در صورت لزوم تعمیر و گزارش گردد.
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 شرح گزارش کار دستورالعمل عملیات شرح عملیات ردیف

 لیگ یابی 1
بعد از خاموش نمودن سیستم و بالا رفتن فشار توسط 

تاریخ و ،مرتفع و گزارش گردد.محل،گوگرد تست

 زمان انجام کار در شرح گزارش آورده شود.

 

2 
هواگیری 

 کندانسور

پمپ آمونیاک و کندانسور روشن و ،سیستم خاموش

ساعت هواگیری شروع و اتمام کار با  3بعد از حداقل 

 تاریخ و ساعت شروع در شرح گزارش آورده شود.

 

3 

یاطاقان ها و 

فن های 

 کندانسور

صدای فن و الکترو موتور تست و وضعبت آن ،دور فن

 با تاریخ و زمان گزارش شود.

 

4 
تسمه های 

 کندانسور

زدگی یا پارگی و شلاقی آن مورد بازدید قرار گرفته 

و وضعیت آنها با درج زمان و تاریخ در گزارش نوشته 

 شود.

 

5 
پمپ های 

 آمونیاک

میزان روغن تست و کسری آن مرتفع گردد.درج 

 تاریخ و زمان الزامی است.

 

6 

ترمو،پروستاتها

ستاتها و 

دیوسرها و سایر 

 شیرآلات برقی

اطمینان از صحت کارکرد آنها الزامی است. تاریخ و 

 زمان و محل بازدید در گزارش آورده شود.

 

7 
فن های 

 اواپراتورها

دور فن ها و صدای آن ،از لحاظ صحت کارکرد

بازدید و تاریخ و زمان رفع ایراد در صورت مشاهده 

 بصورت فورس ماژور الزامی است.

 

 سپراتورها 8

لول کنترل سطح مایع ،دستی،کلیه شیر آلات برقی

مشخصات در گزارش نوشته شده و در صورت ،چک

وجود ایراد مورد مرتفع و گزارش آن به روز و ساعت 

 درج گردد.

 

 سختی گیر 9
رزین دستگاه با نمک شستشو داده و صحت کارکرد 

 آن به تاریخ و ساعت گزارش شود.

 

11 

 
روغن گیری 

 از سیستم

روغن گیری از مخازن سپراتوها و غیره انجام شود و 

به هیچ عنوان مورد استفاده مجدد قرار نگیرد و تاریخ 

 و ساعت در گزارش قید شود.
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 شرح گزارش کار دستورالعمل عملیات شرح عملیات ردیف

1 

گرم کن 

روغن 

 کمپرسورها

در موقعیتیکه کار نمی کند درجه حرارت کمپرسورها 

بایستی بالاتر از درجه حرارت محیط باشد.میزان درجه 

 حرارت روغن به تاریخ و ساعت نوشته شود.

 

 

 

2 

بازدید فیلتر 

روغن و ،مکش

 شیر های برقی

با مسدود بودن فیلتر ها توسط مواد زائد عمل ساکشن گاز 

آمونیاک و پمپ روغن در کمپرسورها و عبور مایع 

آمونیاک در لوله ها انجام نخواهد شد.تمیزی فیلتر 

تعویض روغن در صورت نیاز و بازدید شیر های برقی ،مکش

 مد نظر است و عملیات بایستی در گزارش درج گردد.

 

3 
میزان مایع در 

 رسیور

از ساید گلاس ملاحظه و در گزارش به تاریخ و ساعت درج 

 گردد.
 

 

 کندانسور 4
آب ورودی چک و ،آب پاشی ،از لحاظ رسوب کویل

 گزارش شود.
 

 

5 

والوهای مربوط 

به کلکتور 

 اواپراتورها

فیلتر های موجود از لحاظ تمیزی برسی و ،باز و بسته شدن کامل

 گزارش شود.)به تفکیک تاریخ و ساعت(

 
 

 

6 
تابلو مدار فرمان 

 و قدرت

توسط پمپ باد تمییز گردد و پلاتین کنتاکتورها چک گردد و رله ها از 

 لحاظ سلامت لامپ های سیگنال و غیره برسی و گزارش شود.

 

 

 

 

7 

کوبلینگ 

 کمپرسورها

خار و تنظیم آن بررسی و گزارش ،از لحاظ لقی سفت بودن پیچها

 شود.

 
 

 
 

8 

ترموستات داخل 

 سالنها

اواپراتورهای اطاقها را روشن وبا توجه به ترمومتر سیار و سالم با 

 چرخاندن سر ولوم ترموستات را از لحاظ صحت کار چک شود.
 

 

9 

 

لول کنترل سطح آب وشیرها و فنهای ،قطره گیرها،آب پاشها کولینگ تاور

 یاتاقانها چک و گزارش شود.،الکترو موتور تسمه ها،کولینگ تاور

 
 

 

 

11 

 

پمپهای آب 

کولینگ تاور 

 کندانسور

 نشتی و غیره چک و گزارش شود.،از لحاظ پمپاژ
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 محل امضای الکترونیکی صاحبان امضای مجاز و مهر الکترونیکی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

00 

بی ،کنتاکتورها

رله ها و کلیه ،متالها

لوازم موجود در 

تابلوهای مدار 

اتصالات ،فرمان

 سیم ها،کابلها

از لحاظ صحت کارآیی و پلاتینهای مربوطه و سرویس آنها 

در صورت جرقه و خال زدن ترمیم یا تعویض گردد و آچار 

 کشی شیمهای تابلوی مدار فرمان اجرائی و گزارش گردند.

 

 

 

 

 

 

 شوفاژ خانه 12
تعمیر ،تعمیر پمپهای آب بین راهی و مشعل،سرویس،روغنکاری

شیر آلات موجود ،بررسی کارکرد رادیاتورها ،دیگ در صورت نیاز

 و ... از لحاظ عملکرد می باشد.

 

 

 

13 
مخزن هوایی 

 زمینی

لوله کشی شیر آلات و مخازن رسوب زدایی ،پمپ های آب

ترمیم یا تعویض ،و غیره چک و در صورت نیاز تعمیر 

 گردند.

 

 

 شیروانی بامها 14
پیچ و مهره و واشر ،بازدید و در صورت نیاز تعویض ورق

 صورت گیرد.

 

 

 

15 
دربهای آهنی 

 و چوبی
 کلیه دربها بازدید و نواقص یا مشکلات آنها گزارش گردد.

 

 

 

 مخابرات 16
سیمهای تلفن و متعلقات مربوط به مخابرات چک و گزارش 

 شود.

 

 

 


